
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

______________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,
E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШ ЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30-1-86/2
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует липу, которому вручается предписание

1- собственник. 2-апендатор. 3-должностное лицо)

вручается: ГУ "Центр социальной реабилитации инвалидом и детей- инвалидов киров­
ского района Санкт-Петербурга" (СПБ ГУ ЦСРИиДИ), юридический адрес: СПБ ГУ 

ЦСРИиДИ, ИНН 7805436850, юридический адрес: 198096, г. Санкт-Петербург.
ул. Маринеско, д. 2/7, лит. А, офис 15-Н.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выезди ой проверки, учётный № проверки 
78230061000203550619 / 2023050371 № 30-1-86/2 от «28» Февраля 2023 года 
в период с «20» марта 2023 г. по «31» марта 2023 г. Койчуевым Романом Рустамовичем 
— инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Прохоровичем Дмитрием 
Валерьевичем — начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной де­
ятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому 
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка
(контрольное(надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор СПБ ГУ 
ЦСРИиДИ -  Степанова Юлия Валерьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить: 
Нарушение требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровью.

mailto:03@78.mchs.gov.ru
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№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований по­

жарной безопасности на 
объекте надзора по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Мари- 
неско, д. 2/7.

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по по­

жарной
безопасности, требования кото­

рого (-ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
обязатель­
ных требо­
ваний по­

жарной без­
опасности

Отметка 
о выпол­

нении

1.

Запор (замок) на двери эвакуа­
ционного выхода, ведущего из 
помещения (пом. №1 согласно 
плану ГУП «ГУИОН» кадаст­
ровый паспорт от 05.05.2010 г.) 
непосредственно наружу, не 
обеспечивает возможность его 
свободного открывания изнутри 
без ключа, (фактически уста­
новлен врезной механический 
замок).

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 1 
утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 26;

15.11.2023

2.

Дверь эвакуационного выхода, 
ведущая из помещения лест­
ничной клетки (пом. №1 со­
гласно плану ГУП «ГУИОН» 
кадастровый паспорт от 
05.05.2010 г) непосредственно 
наружу открывается не по 
направлению эвакуационного 
выхода из здания.

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, 
п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 
1.13130.2020 «Системы противо­
пожарной защиты. Эвакуацион­
ные пути и выходы» п. 4.2.22; 
Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 2 1.

15.11.2023

3.

Запор (замок) на двери эвакуа­
ционного выхода, ведущего из 
помещения (пом. №4 согласно 
плану ГУП «ГУИОН» кадаст­
ровый паспорт от 05.05.2010 г.) 
непосредственно наружу, не 
обеспечивает возможность его 
свободного открывания изнутри 
без ключа, (фактически уста­
новлен врезной механический 
замок)

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 26;

15.11.2023

4.

Дверь эвакуационного выхода, 
ведущая из лестничной клетки 
(пом. №4 согласно плану ГУП 
«ГУИОН» кадастровый паспорт 
от 05.05.2010 г) непосредствен­
но наружу открывается не по 
направлению эвакуационного 
выхода из здания

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, 
п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 
1.13130.2020 «Системы противо­
пожарной защиты. Эвакуацион­
ные пути и выходы» п. 4.2.22; 
Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об

15.11.2023

1
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утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 2 1.

5.

Запор (замок) на двери эвакуа­
ционного выхода, ведущего из 
помещения (пом. №5 согласно 
плану ГУП «ГУИОН» кадаст­
ровый паспорт от 05.05.2030 г.) 
непосредственно наружу, не 
обеспечивает возможность его 
свободного открывания изнутри 
без ключа, (фактически уста­
новлен врезной механический 
замок)

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо- 

j пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 26;

15.11.2023

6.

Дверь эвакуационного выхода, 
ведущая из помещения лест­
ничной клетки (пом. №5 со­
гласно плану ГУП «ГУИОН» 
кадастровый паспорт от 
05.05.2010 г) непосредственно 
наружу открывается не по 
направлению эвакуационного 
выхода из здания

■

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 1.23-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, 
п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 
1.13130.2020 «Системы противо­
пожарной защиты. Эвакуацион­
ные пути и выходы» п. 4.2.22; 
Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 2 1.

15.11.2023

7.

Запор (замок) на двери эвакуа­
ционного выхода, ведущего из 
помещения (пом. №6 согласно 
плану ГУП «ГУИОН» кадаст­
ровый паспорт от 05.05.2010 г.) 
непосредственно наружу, не 
обеспечивает возможность его 
свободного открывания изнутри 
без ключа, (фактически уста­
новлен врезной механический j 
замок)

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 26;

j

15.11.2023

8.

Дверь эвакуационного выхода, 
ведущая из лестничной клетки ; 
(пом. №6 согласно плану ГУП 
«ГУИОН» кадастровый паспорт 1 
от 05.05.2010 г) непосредствен­
но наружу, открывается не по 
направлению эвакуационного 
выхода из здания

Федеральный закон от 2.2 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар- ! 
ной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, 
п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 
1.13130.2020 «Системы противо­
пожарной защиты. Эвакуацион­
ные пути и выходы» п. 4.2.22; 
Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № i479 «Об 
утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 2 1.

15.11.2023
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9.

На объекте защиты не доведе­
ны до требуемого предела огне­
стойкости не менее R60 (косо­
уры) строительные конструк­
ции лестничной клетки JI1 
(пом. №4 согласно плану ГУН 
«ГУИОН» кадастровый паспорт 
от 05.05.2010 г). В здании 2 
степени огнестойкости, строи­
тельные конструкции лестницы, 
выполнены из стальных кон­
струкций, не обеспечивают тре­
буемый предел огнестойкости 
по потере несущей способно­
сти. (фактически указанные 
строительные конструкции не 
подвержены огнезащитной об­
работке)

Федеральный закон от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ «Технический ре­
гламент о требованиях пожарной 
безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 
ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 35, ч. 2, 9, 10 ст. 
87, табл. 21, СП 2.131300.2020 
«Системы противопожарной за­
щиты. Обеспечение огнестойко­
сти объектов защиты» п. 5.2.1, п. 
5.2.5, п. 5.4.2, п. 5.4.3; ГОСТ 
30247.1-94 «Конструкции строи­
тельные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции. 
(ИСО 834-75);

15.11.2023

10.

Резервное питание электропри­
емников СПЗ (АПС и СОУЭ) не 
осуществляется от АИП (АКБ) 
(фактически система АПС и 
СОУЭ не работает от источни­
ков бесперебойного питания 
установленных на объекте за­
щиты).

Федеральный закон от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ «Технический ре­
гламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 
ч. 1 ст. 6, ст. 82; п. 5.4 СП 
6.13130.2021 "Системы противо­
пожарной защиты. Электроуста­
новки низковольтные. Требова­
ния пожарной безопасности"

15.11.2023

11.

На объекте защиты класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф 4.1, предназначен­
ного для пребывания более 50 
человек, а также на объекте с 
постоянными рабочими места­
ми на этаже для 10 и более че­
ловек планы эвакуации на 1 
этаже, состоящие из поясни­
тельной записки и графической 
части не актуальны. (Фактиче­
ски планы эвакуации разме­
щенные на объекте защиты не 
соответствуют действующим 
планировкам, выполнены не 
фотолюминесцентными)

п. 5 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением правитель­
ства Российской Федерации от 
16.09.2020г. №1479), п. 3.22, п. 
9.1.2.12, п. 9.1.3.4, раздел 9.3.9 
ГОСТ 34428-2018 «Системы эва­
куационные фотолюминесцент- 
ные. Общие технические усло­
вия»; Федеральный закон от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 «Техни­
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 
ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6

15.11.2023

12.

Система оповещения и управ­
ления эвакуации людей при 
пожаре 3-го типа объекта защи­
ты находится в неисправном 
состоянии, а именно: при ими­
тации пожара, путем воздей­
ствия имитатора дыма «SOLO» 
на дымовой пожарный извеща-

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; 
п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84; СП 
3.13130.2009. Свод правил. «Си­
стемы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управле-

15.11.2023

!
i



5

13.

14.

15.

тель, расположенный в (пом. 
№38 согласно плану ГУП «ГУ­
ИОН» кадастровый паспорт от
05.05.2010 г), система оповеще­
ния и управления эвакуацией 
людей при пожаре не включи­
лась на всех этажах здания ав­
томатически от командного 
сигнала, формируемого автома­
тической установкой пожарной 
сигнализации.
Система оповещения и управ­
ления эвакуации людей при 
пожаре 3-го типа объекта защи­
ты находится в неисправном 
состоянии, а именно: при ими­
тации пожара, путем воздей­
ствия имитатора дыма «SOLO» 
на дымовой пожарный извеща- 
тель, расположенный в (ном. 
№19 согласно плану ГУН «ГУ­
ИОН» кадастровый паспорт от
05.05.2010 г), система оповеще­
ния и управления эвакуацией 
людей при пожаре не включи­
лась на всех этажах здания ав­
томатически от командного 
сигнала, формируемого автома­
тической установкой пожарной 
сигнализации.

ния эвакуацией людей при пожа- i 
ре. Требования пожарной без­
опасности» п. 3.3; Постановление ! 
Правительства РФ от 16.09.2020 
г. № 1479 «Об утверждении Пра­
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54;

Федеральный закон от 22 июля | 15.11.2023
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; 
п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84; СП
3.13130.2009. Свод правил. «Си­
стемы противопожарной защиты.
Система оповещения и управле­
ния эзакуаиией людей при пожа­
ре. Требования пожарной без­
опасности» п. 3.3; Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 
г. № 1479 «Об утверждении Пра­
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54;

Система оповещения и управ­
ления эвакуации людей при 
пожаре 3-го типа объекта защи­
ты находится в неисправном 
состоянии, а именно: при ими- | 
тации пожара, путем воздей­
ствия имитатора дыма «SOLO» 
на дымовой пожарный иззеща- ; 
тель, расположенный в (пом. 
№3 согласно плану ГУП «ГУ­
ИОН» кадастровый паспорт от I
05.05.2010 г), система оповеще­
ния и управления эвакуацией 
людей при пожаре не включи­
лась на все?< этажах здания ав­
томатически от командного 
сигнала, формируемого автома­
тической установкой пожарной 
сигнализации.
Система оповещения и управ­
ления эвакуации людей при j 
пожаре 3-го типа объекта защи­
ты находится в неисправном 
состоянии, а именно: при ими- | 
тации пожара, путем воздел- I

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п, I ч. 2 ст. 1; 
п. 1 ч. 1 ст. 6. ст. 83, ст. 84: СП
3.13130.2009. Свод правил. «Си­
стемы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управле- i 
ния эвакуацией людей при пожа­
ре. Требования пожарной без­
опасности» п. 3.3: Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 
г. № j479 «Об утверждении Пра­
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54;

15.11.2023

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; 
п. 1 ч. ] ст. 6. ст. 83. ст. 84: СП
2.13130.2009. Свод правил. «Си- I

15.11.2023



ствия имитатора дыма «SOLO» 
на дымовой пожарный извегца- 
тель, расположенный в (пом. 
№16 согласно плану ГУП «ГУ­
ИОН» кадастровый паспорт от 
05.05.2010 г), система оповеще­
ния и управления эвакуацией 
людей при пожаре не включи­
лась на всех этажах здания ав­
томатически от командного 
сигнала, формируемого автома­
тической установкой пожарной 
сигнализации.

стемы противопожарной защиты. , 
Система оповещения и управле­
ния эвакуацией людей при пожа­
ре. Требования пожарной без­
опасности» п. 3.3; Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 
г. № 1479 «Об утверждении Пра­
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54;

16.

На объекте защиты класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф4.1 системы по­
жарной сигнализации не обес­
печивают подачу звукового 
сигнала о возникновении пожа­
ра на прибор приемно- 
контрольный пожарный, отсут­
ствует автоматическое дубли­
рование сигналов в подразделе­
ние пожарной охраны с исполь­
зованием системы передачи из­
вещений о пожаре.

Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар­
ной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, 
п. 2
ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83

15.11.2023

17.

Запор (замок) на двери эвакуа­
ционного выхода, ведущего из 
помещения (пом. №21 согласно 
плану ГУП «ГУИОН» кадаст­
ровый паспорт от 05.05.2010 г.) 
в коридор, не обеспечивает 
возможность его свободного 
открывания изнутри без ключа, 
(фактически установлен врез­
ной механический замок)

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо­
пожарного режима в Российской 
Федерации» п. 26;

!
1

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан­
ность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре) порядке.



Инспектор отделения надзорной деятельности 
ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Койчуев Роман Рустамович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя гр'/ппы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)



Директору 
СПБ ГБУ ЦСРИиДИ 
Степановой Ю.В.

Уведомление о необходимости явки

В соответствии со ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 4, 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479 «О федеральном государственном пожарном надзоре», на основании решения 
главного государственного инспектора Кировского района по пожарному надзору № 30-1-86 от «28» 
февраля 2023 года, в период с «20» маута 2023 г. по «31» марта 2023 г. государственным инспектором 
Кировского района по пожарному надзору Койчуевым P.P. проведена плановая, выездная проверка 
производственного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д. 2/7.

В ходе проведения плановой, выездной проверки был выявлен ряд нарушений требований 
пожарной безопасности, совершенные СПБ ГБУ ТТСРИи ЛИ

Для составления протокола об административном правонарушении, Вам необходимо обеспечить 
присутствие «07» апреля 2023 года с j_0 часов 00 минут законного представителя имеющего право подписи 
по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, каб. 2, тел: 8-952-666-99-37.

В случае неявки без уважительной причины, оформление результатов проверки и составление 
прокола об административном правонарушении в порядке, предусмотренном частью 4.1 статьи 28.2 
Ко АП России могут быть составлены в Ваше отсутствие, так как Вы были надлежащим образом 
уведомлены о времени и месте составления.

Также разъясняю Ваши права, предусмотренные статьёй 51 Конституции Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:
Статья 51 Конституции Российской федерации:
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 
показания.
Статья 25.1 и 25.4 КоАП России:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 
соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может 
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

Должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При 
рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или 
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

P.P. Койчуев

Инспектор отделения ОНДПР Кировского 
управления по Кировскому району 
Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу 
лейтенант внутренней службы



Директору 
СПБ ГБУ ЦСРИиДИ

Ю.В. Степанова

ул. Маринеско, д. 2/7 
г. Санкт-Петербург, 198096

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о необходимости присутствия 

при оформлении результатов проверки

В связи с завершением плановой выездной проверки объекта защиты — 
медицинской организации, расположенного по адресу: 198096, г. Санкт- 
Петербург, ул. Маринеско, д. 2/7, правообладателем которого является СПБ ЕБУ 
ЦСРИиДИ, проводимой на основании решения заместителя начальника 
управления -  начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому 
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 29 декабря 2022 года № 30-1- 
86, в соответствии с частью 7 статьи 31, частью 3 статьи 88 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  248-ФЗ) Вам 
необходимо явиться лично или направить должностное лицо, уполномоченное 
Вами на участие в проверке, с целью оформления результатов и ознакомления с 
ними к L4 ч. 30 м. 04 апреля 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Трефолева, д. 43, кабинет 2.

В случае Вашего отсутствия или отсутствия уполномоченного 
представителя юридического лица, Акт проверки, на основании части 2, 3 статьи 
88 248-ФЗ, будет направлен в Ваш адрес посредством почтовой связи.

Инспектор ОНДПР Кировского района 
управления по Кировскому району 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу P.P. Койчуев


