
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» сентября 2023 г., 78230061000203462585
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающ ий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления по 
Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(укаты вается наим енование к о т р о л ы ю г о  (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

  «Ц » октября 2023 г., 12 час. 00 мин. № 2309/003-78/250-П/ПВП__________
(дата  и врем я составления предписания)

_____________________ г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.43_______
(м есто  составления предписания)

Предписание 
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 25 »
сентября 2023 г., № 2309/003-78/250-П/РВП, учетный номер проверки 78230061000203462585.________________

(указы вается ссы лка на реш ение уполном оченного  долж ностного лица контрольного (надзорного) орган а о проведении вы ездной проверки, учетны й ном ер вы ездной п роверки  в едином  реестре контрольны х (надзорны х) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида ю су д аре т е м н о т  кош  роля (надзора), ви да м униципального кош  роля и соответствии  с  едины м  реестром  видов ф едерального государственно! о контроля (надзора), реги он альн ого  государственного контроля (надзора).
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Абакаров Марат Абакарович -  старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Кировского района Санкт- 
Петербурга по пожарному надзору)
2. Василевская Наталья Витальевна -  инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Кировского района Санкт- 
Петербурга по пожарному надзору)

(уклзы вакн ея фам илии, и мена, отчества  (при наличии), долж ности  инспектора (инспекторов. и том числе руководителя группы  инспекторов), уп олном оченного (уполном оченны х) на п роведение вы ездной проверки. При зам ене инспектора 
(инспекторов) после принятия реш ения о  нропедеинн вы ездной проверки, такой  и н спектор (инспекторы ) указы вается (указываю тся), если ei о (их) зам ена была пропедена после начала вы ездной проверки)

4. В ы ездн ая  п р ов ер к а  п р оведен а в отнош ении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, 

на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной 
безопасности

(указы вается объект контроля в соответствии  с полож ением  о  виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. г Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, Дом 33 к. 1 литера А

(указываю тся адрес (м естополож ение) м еста осущ ествления контролируем ым  лицом  деятельн ости  или адрес  (м естополож ение) нахож дения иных объектов контроля, в отнош ении которы х бы л а  п роведена вы ездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 
7805436850, адрес регистрации юридического лица: 198096, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРИНЕСКО УЛИЦА, ДОМ 
2/7, Л И Т А , ОФИС 15-Н_________________________________________________________________________________________________

(указы ваю тся ф ам илия, им я. о  ш ее  т о  (при  наличии) i рпжданииа или наим енование организации, их индивидуальны е номера налогоплательщ ика, адрес организации (се  ф илиалов, п редставительств, об особленны х С 'руьчурнм х подразделений).
ответственны х за соответствие обязательны м  требованиям  объекта к ош  роля, в отнош ении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «02» октября 2023 года. 14 час. 00 мин.
по «11» октября 2023 года. 12 час. 00 мин._____________

(укаты ваю гея д ата  и время ф актического начала вы ездной проверки, а такж е дата и время ф актического  окончания вы ездной нроперки, при необходимости  указы вается часовой  пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 00 минут (часы, минуты)___________

(указы вается срок  {часы, м инуты ), в пределах которого осущест влялось н епосредственное взаимодействие с контролируем ым  лицом  по инициативе кон тролируем ого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие 
нарушения:

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/bdb0c396-c99e-465c-aed3-a3c66b8a9deb



1 Не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности^ (автоматической 
установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), 
эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке. 
(Фактически во встроенном помещении многоквартирного жилого дома в соответствии с рабочим проектом 
«Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре» шифр: 03.11-ПС система 
смонтирована в 2011 году. Согласно паспортам на элементы указанной системы предоставленным руководителем 
организации, а именно: извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые оптикоэлектронные ДИП-34А, пункт 
контроля и управления С-2000, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4", извещатель пожарный 
ручной адресный ИПР513-ЗА исп.1, блок резервного питания БРП-12-3/14 с аккумуляторной батареей, срок их 
эксплуатации составляет 10 лет, а информации о возможности дальнейшей эксплуатации указанных средств в 
паспортах на изделия не имеется) (Фактически испытания на работоспособность системы пожарной сигнализации не 
проведены т к ■ 1 Отсутствует программа проведения комплексных испытаний СПС, содержащая положения раздела 
7 и приложения Б ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59638-2021 п. 5.5.5.; 2. Отсутствует акт проведения комплексных 
испытаний системы СПС. ГОСТ Р 59638-2021 п. 5.5.6.; 3. Работы, необходимые в рамках проведения комплексных 
испытаний системы СПС не отражены в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР в РФ п.54); 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 54, ГОСТ Р 59638-2021. ГОСТ Р 59638-2021 п. 5.5.5., 5.5.6;
Н аименование норм ативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1. Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о треоованиях пожарной 
безопасности»
Н аруш енное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требовании пожарной 
безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, 
содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего 
Федерального закона 
С рок устранения наруш ения:
01.07.2024

2. Прибор приемно-контрольный и прибор управления систем АППЗ установлены на стене, изготовленной из горючих 
материалов (фактически приборы расположены на стене, изготовленной из гипсокартона), Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 4.1 ст. 6, ст. 
54; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация 
систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.14;
Н аим енование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1. Глава: 1. Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
Н аруш енное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, 
содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего 
Федерального закона 
Срок устранения наруш ения:
01.077024

3. Замок на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения (пом. 14-Н согласно кадастровому паспорту) 
непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (фактически 
установлен врезной замок); Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26;
Н аим енование нормативного правового акта н его структурная единица:
Часть: 1. Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
Н аруш ен н ое об язатель н о е  требовани е:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требовании пожарной 
безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, 
содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего 
Федерального закона 
Срок устранения наруш ения:
01.07.2024

4. Замок на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения (часть пом. №3 пом. 14-Н согласно кадастровому 
паспорту) непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри оез ключа 
(фактически установлен врезной замок); Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26;
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6. Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
Наруш енное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены треоования пожарной оезопасности, 
содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего
Федерального закона 
Срок устранения наруш ения:
01.07.2024

5. Дверь эвакуационного выхода, ведущего из помещения (пом. 14-Н согласно кадастровому паспорту) непосредственно 
 наружу открывается не по направлению выхода из здания Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ



«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.22;
Н аим енование норм ативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Ф едеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
Наруш енное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, 
содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего 
Федерального закона 
Срок устранения наруш ения:
01.07.2024

б. Дверь эвакуационного выхода, ведущего из помещения (часть пом. №3 пом. 14-Н согласно кадастровому паспорту) 
непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. I ч. 1 ст. б, СП 1.13 130.2020 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.22.
Наименование норм ативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: б. Пункт: I. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
Наруш енное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, 
содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего 
Ф едерального закона 
С рок устранения наруш ения:
01.07.202 4_________

(указы ваю тся пыяплемные наруш ения обязательны х требований (с  указанием  обязательного  требования, нормативно! о правового акта и его  структурной единицы , которы м  установлено н аруш енное обязательное требование, сведений, 
являю щ ихся доказательствам и наруш ения о б я ь п е л ы т г о  требования), требований, содерж ащ ихся d разреш ительных докум ентах , с  указанием р е к в н о п о в  разреш ительных докум ентов, требований докум ентов, исполнение которы х является 

обязательны м  в соответствии  с законодательством  Российской Ф едерации, ранее п ринятого реш ения контрольного (надзорного) органа, являю щ ихся предм етом  вы ездной проверки , срок  устранения наруш ения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района управления по Кировскому району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
(государственный инспектор Кировского района Санкт- 
Петербурга по пожарному надзору) Абакаров Марат 
Абакарович__________

(долж ность, ф ам илия, инициалы  руководителя, зам естителя руководителя органа государственного контроля (надзора), орган а подпись
м униципального контроля, иного долж ностного ли ц а, п од пи савш ею  предписание)

Абакаров Марат Абакарович - Старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Кировского района Санкт- 
Петербурга по пожарному надзору), телефон: 88127864135, e-mail: abakarov.m.a@78.mchs.gov.ru______________

(фам илия, имя. отчество  (последнее -  при наличии) и д олж ность долж ностного  ли ц а, н епосредственно подготовивш его проект предписания, контактны й телеф он, электронны й адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их 
представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(ф ам илия, имя. отчество  (последнее -  при н аличии) долж н ость руководителя, и ного долж ностного  ли ц а  или уп ол н ом очен н ою  представителя ю ридического ли ц а, индивидуального предприним ателя, ознаком ленного  предписанием)

«/ к  » часов «С'(Ру> минут « 20 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электроемкой почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указы вается способ и дата  направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих 
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https ://laid. gosaslugi.ru/ или с помощью QR-кода ,

Д О К У М Е Н Т  П О Д П И С А Н  
Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  П О Д П И С Ь Ю
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